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Stadt Gifhorn

Kommunale Warmeplanung
der Stadt Gifhorn
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Bestimmung des aktuellen und zuklnftigen Energiebedarfs

Ermittlung des Selbstversorgungsgrads (Autarkiegrad)

Ermittlung der CO,-aquivalenten Emissionen und Aufnahmepotenziale,
Investitionskosten und Wertschépfungspotenziale

Formulierung von Handlungsempfehlungen
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votenciote:| | R G | warmebedrt

Dach-PV 2030 Gebaudebestand
Solarthermie Gebaudegeometrie

Flachen-PV Nutzungstyp
Geothermie 2035 / Baujahr

Wind Verbrauchsdaten
Industrielle 2040 Basis- Endenergiebedarf
Abwarme SRS Sanierungsstand
Biomasse Warmedichte (Flache)
Klarwasser Warmeliniendichte
Gewasser

Abkurzungen: PV = Photovoltaik, BaU = Business as Usual, ZS= Zielszenario, BP = Best Practice
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Bis 2035 |Bis 2045

rate pro saniert saniert saniert
Jahr (%)
3,5 7,0 10,5
7,0 14,0 21,0
2.5 19,0 28,5

Sanierungsraten beruhen auf den Statistiken der Forderantrage beim
Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), wobei die Sanierungstiefe
sich aus 90% Teilsanierung und 10% Vollsanierung zusammensetzt.
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Samtliche hier gezeigten
Ergebnisse werden
zusammen mit den
entsprechenden
Erlauterungen zur
Methodik auch im
Endbericht der
Warmeplanung also auch
offentlich zur Verfliigung
gestellt.
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Heizwarmebedarf Gifhorn (Bestand/Szenarien)
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— Gebaudedaten mit wichtigen GroBen wie z.B.:
— Warmebedarfe der verschiedenen Sanierungsstande,
— Einbeziehung von Solarthermie,
— PV-Potenzial, Geothermie-Potenzial
— Strombedarf von Warmepumpen ....
— Eignungsgebietsdaten
— Warmedichte, Warmebedarfe, wahrscheinlichste Versorgungsart,
— Einbeziehung von Solarthermie (STh),

— PV-Potenzial, Geothermie-Potenzial - auch Freiflachen
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Grundlage: Geothermie-Potenzial (Sondenflache je Grundstiick),

Deckungsgrad = Ertrag / Heizwarmebedarf,

Wenn Deckungsgrad > 1, dann Gebaude geeignet fiir Geothermie und Sole-Wasser-
Warmepumpe (WP SW) zugewiesen,

Strombedarf wurde mit COP von 3,5 berechnet,

Gebaude ohne Geothermie-Eignung = Luft-Wasser-Warmepumpe (WP LW),
Strombedarf (WP LW) mit COP 2,5 berechnet,

COP = Coefficient of Performance oder Leistungszahl
z.B. bei COP 2,5 werden aus 1TkWh Strom 2,5kWh Warme erzeugt
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Grundlage: spezifische Heizwarmebedarf (kWh/a*m? bezogen auf Gesamtflache des
Warmenetzeignungsgebiete), erganzt durch Warmedichtelinien,

Bestehende Warmenetze berlicksichtigt 2 Erweiterungspotenziale erschlieBen,

Biogasanlage (BGA) auf potenzielle Einspeisung gepruft und je nach Heizlast
bestimmten Gebieten zugeordnet,

Geothermie (Sondenflachen): In jedem Gebiet Freiflachenpotenzial gepruft

Bei positiver Bewertung —> vollstandige Versorgung durch Geothermie (Versorgung
uber GroBwarmepumpe SW)

Sole-Wasser-Warmepumpe (WP SW): COP = 3,5
Luft-Wasser-Warmepumpe (WP LW): COP = 2,5
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Die vollstandige Karte
istam 03.09.2025
wahrend der
Veranstaltung
ausgehangt und wird
wie die anderen
Ergebnisse offentlich
zuganglich sein.
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Energiequelle Bestand [MWh/a] Potenzial[MWh/a]
Dach-PV 20,77 193.199,00
Freiflachen-PV 75.752,00
KWK Biogas 0,65 17.197,74
KWK Erdgas 2,29

Gesamt 23,71 286.148,74
Strombedarf WP 179.839,54
Strombedarf WP+STh 123.993,74

Stadt Gifhorn

KWK = Kraftwarmekopplung, gleichzeitige Erzeugung von elektrischem Strom und nutzbarer Warme,

WP+Sth = Warmepumpe mit Solarthermie
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Energiequelle Bestand [MWh/a] Potenzial[MWh/a]
KWK Biogas 0,55 9.890,94
KWK Erdgas 3,80

Solarthermie 149.627,00
Klaranlage 15.603,75
Abwarme 4.370,00 4.370,00
Gesamt 4.374,35 179.491,69|
Heizwarmebedarf 629.751,22 498.755,83
Heizwarmebedarf+STh 346.883,96

KWK = Kraftwarmekopplung, gleichzeitige Erzeugung von elektrischem Strom und nutzbarer Warme,
WP+Sth = Warmepumpe mit Solarthermie
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Warmebedarf und lokale Warmeerzeugung in 2040 BaU
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Warmehedarfvs. Warmeerzeugung
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* Jedes Gebaude und jedes Netzeignungsgebiet quantifiziert,

« Ubergang zu Machbarkeitsstudien und Energiekonzepte — konsistent,

* Entscheidungsprozesse — transparent

* Einbindung von Akteuren (Investoren, Behorden, Abnehmer) - transparent
e Entwicklung von Zwischenschritten in Verbindung mit MaRnahmen

* Fokusgebiete — erster Schritt zur Machbarkeit und Umsetzung
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Energie sparen, nicht nur Sanierung sondern auch Nutzerverhalten,
Alle Energietrager (oder Kombinationen von) in Betracht ziehen,
Warmenetzanschluss moglich und wirtschaftlich?

Sanierung (Es muss nicht immer Vollsanierung sein),

Geothermie moglich und wirtschaftlich?

Eigene Energieerzeugung (z.B. PV, Solarthermie),

Speicher, Elektromobilitat,

Beratung, Forderung, Kostenberechnung tiber den gesamten Lebenszyklus!
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 Gemeinsame Losungen sind immer besser als Einzell6sungen,

e Steht ein Heizungstausch unmittelbar bevor — vorhandene Fordermittel ausschopfen.




